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REVISOES

2 ACRESCENTADO NOTAS "1" E "2" MAL. P.ES. 17/11/05
1 REVISAO GERAL DE PROJETO MAL. P.ES. 10/10/05
o REVISAO INICIAL PARA APROVACAO MAL P.ES. 29/09/05

DESCRICAO

DESENHADO | APROVADO DATA

NOTAS GERAIS

1 - 0S ITENS 11, 12 E 13 PODERAO SER SUBSTITUIDOS POR UM CLP.
2 — FORNECIMENTO OPCIONAL DE SISTEMA SUPERVISORIO ELIPSE OU HI TECNOLOGIA.

EL. 10000 ¢

18 o1 TUBULAGAO AQUATERM 3/4" PVC XXX=XXX
17 o1 MEDIDOR DE VAZAQ XXX=XXX XXX=XXX
16 o1 SENSOR DE PRESSAO XXX=XXX XXX=XXX
15 01 SENSOR DE TEMPERATURA XXX=XXX XXX=XXX
14 o1 RSISTENCIA ELETRICA PARA AQUECIMENTO COBRE/NIQUEL CROMO XXX=XXX
13 01 INDICADOR DE NIVEL XXX=XXX XXX=XXX
12 01 INDICADOR E CONTROLADOR DE NIVEL XXX=XXX XXX=XXX
1" 01 INDICADOR E CONTROLADOR DE TEMPERATURA XXX=XXX XXX=XXX
10 o1 INDICADOR DE NIVEL XXX=XXX XXX=XXX
0 04| VALVULA DE FECHO RAPIDO o3/4" ALUMIND XOOX-XXX
08 of TUBULAGAO 03/4” PVC XKX—XXX
07 01 INVERSOR DE FREQUENCIA XXX=XXX XXX=XXX
06 01 PAINEL DE INSTRUMENTOS AGO XXX=XXX
05 o1 ESTRUTURA METALON XXX=XXX
04 01 RESERVATORIO SENCUNDARIO (APROX. wo_,v AGO XXX=XXX
03 01 RESERVATORIO PRINCIPAL (APROX _woC AGO XXX=XXX
02 01 VALVULA PROPORCIONAL XXX=XXX XXX=XXX
o1 02 MOTOBOMBA CENTRIFUGA AGO \ NORYL XXX=XXX
POS.| QUANT. DESCRICAD MATERIAL 0BS.
ESCALA S \ E
B ’-¥¢=] EQUIPAMENTOS ELETRANICOS UNDAGE | mrm /. INDICADA

TITULO DO DESENHO

CONTROLE DE NIVEL E TEMPERATURA
DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS
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